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Retain instruction sheet for future use.
Visit our website at www.se.com/docs
to download the documents listed above

(user guides @@ ) and other documents.

PLEASE NOTE

e Electrical equipment should be installed,
operated, serviced, and maintained only by
qualified personnel.

e No responsibility is assumed by
Schneider Electric for any consequences
arising out of the use of this material.

e All pertinent state, regional, and local
safety regulations must be observed when
installing and using this product.

Instruction de service a conserver pour
usage ultérieur.

Visitez notre site web www.se.com/docs
pour télécharger les documents listés

ci-dessus (guide utilisateurs @@ ) et
d'autres documents.

REMARQUE IMPORTANTE

e L’installation, I'utilisation, la réparation et
la maintenance des équipements électriques
doivent étre assurées par du personnel
qualifié uniquement.

e Schneider Electric décline toute
responsabilité quant aux conséquences de
I'utilisation de ce matériel.

e Toutes les réglementations locales,
régionales et nationales pertinentes doivent
étre respectées lors de l'installation et de
I'utilisation de ce produit.

Guarde la hoja de instrucciones para
utilizarla en el futuro.

Visite nuestro sitio web en
www.se.com/docs para descargar los
documentos enumerados anteriormente

(manuales de usuario Q@) asi como otros
documentos.

TENGA EN CUENTA

e La instalacion, manejo, puesta en servicio
y mantenimiento de equipos eléctricos
deberan ser realizados soélo por personal
cualificado.

e Schneider Electric no se hace
responsable de ninguna de las
consecuencias del uso de este material.

e Al instalar y utilizar este producto es
necesario tener en cuenta todas las
regulaciones sobre seguridad
correspondientes, ya sean regionales,
locales o estatales.

Bewahren Sie die Kurzanleitung als
Referenz flir den spateren Gebrauch auf.
Besuchen Sie unsere Website unter
www.se.com/docs, um die oben
aufgefiihrten Dokumente

(Benutzerhandblicher @@ ) und weitere
Dokumente herunterzuladen.

BITTE BEACHTEN

o Elektrische Gerate dirfen nur von
Fachpersonal installiert, betrieben, bedient
und gewartet werden.

e Schneider Electric haftet nicht fur
Schaden, die durch die Verwendung dieses
Materials entstehen.

e Bei der Montage und Verwendung dieses
Produkts sind alle zutreffenden staatlichen,
landesspezifischen, regionalen und lokalen
Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Conservare questo foglio di istruzioni per un
utilizzo futuro.

Visitare il nostro sito Web all'indirizzo
www.se.com/docs per scaricare i
documenti elencati sopra

(Guide utente @@ ) e altri documenti.

NOTA

e Manutenzione, riparazione, installazione e
uso delle apparecchiature elettriche si
devono affidare solo a personale qualificato.
e Schneider Electric non si assume alcuna
responsabilita per qualsiasi conseguenza
derivante dall’'uso di questo materiale.

e Durante l'installazione e I'uso di questo
prodotto & necessario rispettare tutte le
normative locali, nazionali o internazionali in
materia di sicurezza.

Guarde a folha de instrugdes para utilizagéo
futura.

Visite o nosso site em www.se.com/docs
para transferir os documentos indicados

acima (manuais de utilizador @@ ) e outros
documentos.

NOTA

e A instalagéo, utilizagdo e manutencéo do
equipamento eléctrico devem ser efectuadas
exclusivamente por pessoal qualificado.

o A Schneider Electric ndo assume qualquer
responsabilidade pelas consequéncias
resultantes da utilizagéo deste material.

e Todas as regulamentagdes de seguranga
pertinentes, sejam estatais, regionais ou
locais, devem ser cumpridas na instalacdo
e utilizagdo deste produto.

CoxpaHuTe 3Ty UHCTPYKUMIO Anst
1crnosb3oBaHus B ByayLuem.

MoceTtute Haw BeG-caiT www.se.com/docs
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KBanMULMPOBaHHBIMW 3NEKTPUKaMK.

e KomnaHusa Schneider Electric He HeceT
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HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

e Apply appropriate personal protective
equipment (PPE) and follow safe electrical
work practices. See NFPA 70E, CSA Z462,
NOM-029-STPS or local equivalent.

e This equipment must only be installed and
serviced by qualified electrical personnel.

e Turn off all power supplying this
equipment before working on or inside
equipment.

e Always use a properly rated voltage
sensing device to confirm power is off.

e Replace all devices, doors, and covers
before turning on power to this equipment.
e Beware of potential hazards, and carefully
inspect the work area for tools and objects
that may have been left inside the
equipment.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

e Portez un équipement de protection
individuel (EPI) adapté et respectez les
consignes de sécurité électrique courantes.
Reportez-vous aux normes NFPA 70E,
CSA 7462, NOM-029-STPS ou aux codes
locaux en vigueur.

o Seul un personnel qualifié doit effectuer
l'installation et I'entretien de cet équipement.
e Débranchez toutes les sources
d'alimentation de cet équipement avant
d'effectuer toute opération interne ou
externe sur celui-ci.

o Utilisez toujours un dispositif de
détection de tension ayant une valeur
nominale appropriée pour vous assurer
que I'alimentation est coupée.

o Replacez tous les dispositifs, les portes
et les capot avant de mettre I'équipement
sous tension.

o Faites attention aux dangers potentiels
et inspectez attentivement la zone de
travail pour vous assurer qu'aucun outil ou
objet n'est resté a l'intérieur de I'équipement.
Le fait de ne pas suivre ces instructions
entrainera des blessures graves, voire
mortelles.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR ARQUEO

e Utilice equipo de proteccién personal
(EPP) apropiado y siga las practicas de
seguridad eléctricos establecidas.

Consulte las normas NFPA 70E,

CSA 7462, NOM-029-STPS u otros cédigos
locales correspondientes.

e Solamente el personal eléctrico calificado
debera instalar y prestar servicio de
mantenimiento a este equipo.

e Desconecte todas las fuentes de
alimentacion del equipo antes de realizar
cualquier trabajo en él.

e Siempre utilice un dispositivo detector de
tensién nominal adecuado para confirmar la
desenergizacion del equipo.

e Vuelva a colocar todos los dispositivos,
las puertas y las cubiertas antes de volver a
energizar el equipo.

e Tenga cuidado con los riesgos
potenciales, e inspeccione cuidadosamente
la zona de trabajo para comprobar si han
quedado herramientas y objetos dentro del
equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones
tendra como resultado la muerte o
lesiones graves.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSIONODER

LICHTBOGEN
e Tragen Sie personliche Schutzausriistung

(PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren
im Umgang mit Elektrogeraten. Siehe
NFPA 70E, CSA 7462, NOM-029-STPS
oder lokale Entsprechung.

e Diese Gerate durfen nur von qualifizierten
Elektrikern installiert und gewartet werden.
o Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im
Innern des Geréts die gesamte
Spannungsversorgung ab.

e Verwenden Sie fiir die Prifung
vorhandener Spannung stets einen
Spannungsfiihler mit zutreffender
Bemessungsspannung.

e Bringen Sie alle Vorrichtungen, Tiren und
Abdeckungen wieder an, bevor Sie das
Geréat einschalten.

e Beachten Sie potenzielle Gefahren, und
Uberprifen Sie den Arbeitsbereich auf
Werkzeuge und andere Gegenstande, die
sich mdglicherweise noch in

der Anlage befinden.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen
hat Tod, schwere Verletzungen oder
Schaden an der Ausriistung zur Folge.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

e Utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI) idonei e adottare misure di
sicurezza adeguate per lavori elettrici.
Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462,
NOM-029-STPS o le norme equivalenti nel
paese di installazione.

e Installazione e manutenzione di questa
apparecchiatura si devono affidare solo ad
elettricisti qualificati.

e Prima di lavorare con I'apparecchiatura o
al suo interno isolare completamente
I'alimentazione elettrica.

e Per verificare che I'alimentazione sia
isolata usare sempre un rilevatore di
tensione correttamente tarato.

e Sostituire dispositivi, sportelli e coperture
prima di riaccendere I'alimentazione
dell'apparecchiatura.

e Prestare attenzione a potenziali pericoli e
ispezionare con attenzione l'area di lavoro
per assicurarsi di non aver dimenticato
utensili o altri oggetti all'interno
dell'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO

e Utilize equipamento de protecgao
pessoal (PPE) e siga os métodos de
seguranga eléctrica. Consulte NFPA 70E,
CSA Z462, NOM-029-STPS ou o
equivalente local.

o Ainstalagdo e manutengdo deste
equipamento s6 devem ser efectuadas por
electricistas qualificados.

e Desligue todas as fontes de alimentagao
deste equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou no seu interior.

e Utilize sempre um dispositivo de
detecgao da tensdo nominal adequada
para confirmar se a alimentagao esta
desligada.

e Substitua todos os dispositivos, portas e
tampas antes de ligar a alimentag&o deste
equipamento.

o Esteja atento a potenciais perigos e
inspecione cuidadosamente a area de
trabalho para se assegurar que nao foram
deixadas ferramentas e objectos no interior
do equipamento.

O nao cumprimento destas instrugoes
resultara em morte e lesdes graves.

OMACHOCTb NMOPAXEHUA
QNEKTPUYECKUM TOKOM, B3PbIBA
Unu BCNbIWKUAYIN

e Vicnonb3ayiiTe nogxoasiime cpeacTtea
nHamBnayanbHon 3awmtel (CU3) n
cobntoganTte TexHnky 6esonacHocT npu
anekTpoTexHuyecknx pabotax. Cm. NFPA
70E, CSA 7462, NOM-029-STPS unu
MECTHbI 3KBMBANEHTHbI CTaHAAPT.

e [laHHoe o6opynoBaHue MoryT
ycTaHaBnuBaTh U 06CMyXMBaTh TONbKO
KBaNMUULIMPOBaHHBIE AMEKTPUKK.

e OTKnlounTe NUTaHWe Jo Havana paboTbl
CHapy>u Unu BHyTpu o6opyaoBaHus.

e Bcerga nonb3yiitech Hagnexalum
[aT4KOM HOMUHAMBHOTO HanpshXeHus Ans
OnpeaeneHyst OTCyTCTBUS MUTaHUS.

e YcTaHoBUTe 06paTHO BCe YCTPOMCTBA,
[ABEpLbl M KPbILKW Nepes BKIoYeHnem
nUTaHusi AaHHOro 0GopyAOBaHWS.

e /136eraiTe noTeHUManbHbIX OnacHocTen,
BHMMaTENbHO OCMOTpUTE paboyyio
obnactb Ha Hann4nMe MHCTPYMEHTOB 1
npeaMETOB, KOTOPbIE MO OCTaTbCs
BHYTpW 0GopynoBaHus.

Heco6nioaeHne AaHHbIX UHCTPYKLUUIA
NPUBOAMUT K CMEPTU UNU CePLE3HON
TpaBme.

M. RIFENAEE

o KAIELMIN ABSIFIRES (PPE) FHE1E
BESElZ2TN, ESF NFPA70E,
CSA 7462, NOM-029-STPS = 24 thx K7k

I,

o REEEEMNERIBS AR REREEN
HHEIZIRE.

o EIZIREFRHEBNELIFZRT, EXMAIR
BHIE AR,

o TR GIERIEER HERESHIARRIR
BXA.

o BIRFTHIRE. IS, REETHZR
FHHIEIR,

o ITEERN, FEEFIK, LR
T EMHESIEIRE R,

KBRS SHASHTETERR.

& WARNING: This product can expose
you to chemicals including Diisononyl
Phthalate (DINP), which is known to the
State of Califomia to cause cancer and
Di-isodecyl Phthalate (DIDP) which is
known to the State of California to cause|
birth defects or other reproductive harm.
For more information go to
www.P65Warnings.ca.gov.

&AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous
exposer a des agents chimiques, y
compris Diisononyl Phthalate (DINP),
identifié par I'Etat de Californie comme
pouvant causer le cancer et Di-isodecyl
Phthalate (DIDP) pouvant provoquer des
malformations congénitales ou autres
troubles de I'appareil reproducteur.

Pour de plus amples informations,
priere de consulter
www.P65Warnings.ca.gov.

& ADVERTENCIA: Este producto puede
exponerle a sustancias quimicas, incluido
ftalato de diisononilo (DINP), sustancia
de la que el estado de California tiene
constancia de que provoca cancer,

y ftalato de diisodecilo (DIDP), sustancia
de la que el estado de California tiene
constancia de que provoca defectos
congénitos u otros dafos reproductivos.
Para obtener mas informacion, visite
www.P65Warnings.ca.gov.

& WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie
Chemikalien aussetzen, u. a.
Diisononylphthalat (DINP), das vom
US-Bundesstaat Kalifornien als
krebserregend eingestuft wird, sowie
Diisodecylphthalat (DIDP), das gemafR
dem US-Bundesstaat Kalifornien
nachweislich Geburtsfehler und andere
Fruchtbarkeitsstérungen hervorruft.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.P65Warnings.ca.gov.

& AVVERTIMENTO: Questo prodotto puo
esporre l'utente a sostanze chimiche
compresi lo Ftalato di di-isononile (DINP),
considerato dallo Stato della Califomia
come causa di tumori e lo Ftalato di
isodecile (DIDP) considerato dallo Stato
della California come causa di difetti
congeniti o altri danni al sistema
riproduttivo. Per ulteriori informazioni
visitare www.P65Warnings.ca.gov.

& ATENGAO: Este produto pode expd-lo
a produtos quimicos, incluindo ftalato de
di-isononilo (DINP), que é reconhecido
pelo Estado da Califérnia como
causador de cancro e ftalato de
di-isodecilo (DIDP) que é reconhecido
pelo Estado da Califérnia como
causador de defeitos congénitos ou
outros danos no aparelho reprodutor.
Para obter mais informacdes,
www.P65Warnings.ca.gov.

&OCTOPO)KHO : Monb3oBatens
3TOro U3AENUS MOXET MoABepraTbes
BO3JENCTBMIO XMMWUYECKMX BELLECTB, B
TOM uwucne aumsoHoHundtanara (AUH®),
KOTOPbII, COTNacHO AaHHbIM, UMEIOLLMCS
B wraTe KanudopHus, Bbi3biBaeT pak,
a Takke aumsogeuundranarta (QNOP),
KOTOPbIIA, COTNacHO AaHHbIM, UMEIOLLMMCS
B wrate KanudopHus, Bbi3biBaeT
BPOX/AEHHbIE aHOManuun passuTust 1
HaHOCUT ApYroi Bped PenpoayKTUBHON
cucteme. bonee nogpobHble cBepeHUs
MOXHO HaWTK Ha canTe
www.P65Warnings.ca.gov.

AN\ B K maares
B IR, EEIERINR
BRI ABERIIE
— B SRS (DINP)
USRI RS |
RS MR AR =
{995 — FEs — 2585 (DIDP),
BREMES, B

www.P65Warnings.ca.gov,
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A 24 Vdc power supply terminal block
B Modbus address rotary switches
C Modbus traffic status LED
e yellow: transmission and
reception of the Modbus
messages in progress
o off: no Modbus traffic
D Modbus locking pad
E ULP status LED (see page 12)
F Test button
G Mechanical lock
H QR code to product information
L Modbus-SL RJ45 port
J Stacking accessory connection
(TRV00217, optional)
K 2 RJ45 ULP ports
L Grounding connection

A Morsettiera di alimentazione a 24 Vdc
B Selettori a rotella indirizzo Modbus
C LED di stato del traffico Modbus
o giallo: trasmissione e ricezione dei
messaggi Modbus in corso
e spento: nessun traffico Modbus
D Lucchetto Modbus
E LED di stato ULP (vedere pagina 12)
F Pulsante di verifica
G Blocco meccanico
H Codice QR per informazioni prodotto
| Porta RJ45 Modbus-SL

J Connessione accessorio di collegamento

(TRV00217, opzionale)
K 2 porte ULP RJ45
L Connessione di messa a terra

A Bornier d’alimentation 24 Vcc
B Roues codeuses (adresse Modbus)
C LED d'état du trafic Modbus
@ jaune : transmission ou réception
de messages Modbus en cours
e éteint : pas de trafic Modbus
D Sélecteur de verrouillage Modbus
E LED d'état ULP (voir page 12)
F Bouton de test
G Verrouillage mécanique (plombage)
H Code QR pour informations produit
I Port Modbus-SL RJ45
J Connexion avec accessoire de liaison
(TRV00217, en option)
K 2 ports ULP RJ45
L Connexion de mise a la terre

A Bloco de terminais da fonte de
alimentagéo de 24 V CC
B Interruptores rotativos de endereco Modbus
C LED de estado do trafego Modbus
e amarelo: transmisséo e recepgao das
mensagens Modbus em andamento
e desligado: sem trafego do Modbus
D Botéo de bloqueio do Modbus

E LED de estado de ULP (consulte a pagina 12)

F Boto de teste

G Blogueador mecanico

H Cédigo QR para informagdes sobre o produto

I Porta RJ45 do Modbus-SL

J Ligagao com acessorio de ligagdo
(TRV00217, opcional)

K 2 portas ULP RJ45

L Ligagéo a terra

A Bloque de terminales de alimentacion
eléctrica de 24 V CC

B Conmutadores rotatorios de direccién Modbus

C Indicador LED de estado del
trafico de Modbus
o amarillo: transmision y recepcion de los
mensajes Modbus en curso
e desactivado: no trafico Modbus

D Conmutador de bloqueo Modbus

E LED de estado ULP (consulte la pagina 12)

F Botoén de prueba

G Bloqueo mecanico

H Cédigo QR de informacién de producto

| Puerto RJ45 de Modbus-SL

J Conexién de enlace de accesorios
(TRV00217, opcional)

K 2 puertos RJ45 ULP

L Conexion a tierra

A KnemmHasi Kornoaka UCTOYHUKa
nMTaHnsa 24 B NoCTOsSIHHOTO Toka

B lMNoBopoTHble nepekntoyateny agpecos Modbus

C CBeToAMOAHbIV MHANKATOP COCTOSIHUS
nepepayv AaHHbIX no cetv Modbus
@ XENTblii: BbINOJIHAETCS NepeaaYa n npuem
coob6Luennit Modbus
@ BblkI.: HeT Tpadwmka Modbus

D Brokupytowas naHens Modbus

E «pbiwka Ceetoanon coctosiHus ULP (cm. cTp. 12)

F KHonka guarHocTukm

G [NpucnocobneHne Ans MexaHn4eckoi
61OKMPOBKY

H QR-kop nHdopmaumu o6 nagenum

I TMopt RJ45 Modbus-SL

J Pasbem (TRV00217, [ONONHUTENBHO)

K 2 nopta RJ45 ULP

L MopaknioveHne 3azemneHns

A 24-VDC- Spannungsklemmleiste
B Drehschalter fir Modbus-Adresse
C Modbus-Datenverkehrsstatus-LED
o Gelb: Modbus-Nachrichten
werden gesendet und
empfangen
o Aus: Kein Modbus-Datenverkehr
D Modbus-Verriegelungsteil
E ULP-Status-LED (siehe Seite 12)
F Testtaste
G Mechanische Sperre
H QR-Code fiir Produktinformationen
I Modbus-SL RJ45-Port
J Anschluss fur Aufsatzzubehor
(TRV00217, optional)
K 2 RJ45-ULP-Ports
L Erdungsanschluss

A 24 Vdc WG TH
B Modbus ik jiE % It 5
C Modbus {5 R4 LED $R7~4T
o ith: IEfEfRA
FizU Modbus B
e X[4]: & Modbus it
D Modbus H:4i
E ULP &R (B 12 7O
F it
G HLat
H 7 55 B g
I Modbus-SL RJ45 i [1
J MBI
(TRV00217, k)
K 2 RJ45 ULP i1
L HEhiEn

Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Abmessungen / Misure d'ingombro / Dimensodes /
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Installation / Installation / Instalaciéon / Installation / Installazione / Instalagio / YcTtaHoBKa | T23%

LV434000

LV434000 + TRV00217

il J’,ﬂ%
m$ L

b

o 77

12 modules max.
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24 Vdc Power Supply / Alimentation 24 Vcc / Alimentacion eléctrica de 24 V CC /
24-VDC-Spannungsversorgung / Alimentatore 24 Vdc / Fonte de alimentagdo de 24 V CC /
Mutanue 24 B noctosiHHoro Toka / 24 Vdc Hjf&

0,2-1,5 mm?
24-16 AWG

0 @ e If the IFM interface is stacked to an IFE server, only the IFE server must be supplied with 24 Vdc.

e If the IFM interfaces are stacked without IFE server, only one of the IFM interfaces must be supplied with 24 Vdc.

® A single IFM interface must be supplied with 24 Vdc.

e |t is recommended to use an UL listed/UL recognized minimum permissible voltage or current or a class 2 supply with a 24 Vdc, 3 A maximum.

@ ® Si une ou plusieurs interfaces IFM sont couplées a un serveur IFE, seul le serveur IFE doit étre alimenté en 24 Vcc.
® Si plusieurs interfaces IFM sont couplées sans serveur IFE, une seule des interfaces IFM doit étre alimentée en 24 Vcc.
® Une interface IFM isolée doit étre alimentée en 24 Vcc.
o || est recommandé d'utiliser une alimentation 24 Vcc homologuée UL/approuvée UL a tension limitée/courant limité ou une alimentation 24 Vcc de Classe 2.

@ e Si la interfaz IFM esta apilada en un servidor IFE, sélo el servidor IFE debe recibir alimentacion de 24 VV CC.
o Si las interfaces IFM estan apiladas sin un servidor IFE, sélo una de las interfaces IFE debe recibir alimentacion de 24 VV CC.
® Sj sélo hay una interfaz IFM, debe recibir alimentaciéon de 24 V CC.
® Se recomienda utilizar una tension o corriente minima admisible limitada con listado UL/reconocida por UL o una alimentacion eléctrica de Clase 2 con
24V CCy 3 A como maximo.

@ e \Wenn die IFM-Schnittstelle auf einem IFE-Server angebracht ist, muss nur der IFE-Server mit 24 VDC versorgt werden.
e \Wenn die IFM-Schnittstellen ohne IFE-Server zusammen angeordnet sind, muss nur eine der IFM-Schnittstellen mit 24 VDC versorgt werden.
® Eine einfache IFM-Schnittstelle muss mit 24 VDC versorgt werden.
® Es wird empfohlen eine UL-gelistete/UL-anerkannte minimal zuléssige Spannungs- oder Stromstarke, oder eine Versorgung der Klasse 2 mit 24 VDC
und maximal 3 A zu verwenden.

@ e Se l'interfaccia IFM € impilata in un server IFE, solo il server IFE deve essere alimentato a 24 Vcc.
® Se le interfacce IFM sono impilate senza server IFE, solo una delle interfacce IFM deve essere alimentata a 24 Vcc.
® Una singola interfaccia IFM deve essere alimentata a 24 VCC.
e Si consiglia di utilizzare un alimentatore a corrente o tensione permessa minima riconosciuta UL/tipo UL o di classe 2 a 24 VCC, 3 A max.

@ ® Se a interface IFM estiver empilhada num servidor IFE server, apenas o servidor IFE deve ser fornecido com 24 Vcc.
® Se as interfaces IFM estiverem empilhadas sem o servidor IFE, apenas uma das interfaces IFM deve ser fornecida com 24 Vcc.
e Deve ser fornecida apenas uma interface IFM com 24 VCC.
e E recomendavel utilizar uma tens3o ou uma corrente permissivel minima listada em UL/reconhecida por UL ou um fornecimento de classe 2 com 24
VCC, maximo de 3 A.

@ ® Ecnu nHtepdeiic IFM nomelueH B ctek ¢ cepsepom IFE, nutaHne 24 B nocTtosiHHOro Toka crniedyeT nogaBaTb Tonbko Ha cepsep IFE.
® Ecnu nHtepdeiickl IFM nomelueHbl B cTek 6e3 cepeepa IFE, nutaHne 24 B nocTtosiHHOro Toka cneayeT nofaBaTb TONbKO Ha HTepdenckl IFM.
® Ha oauH nHTepdeiic IFM cnepyeT nogasaTth nutaHue 24 B nocTtosiHHOro Toka.
® PexomeHayeTcs ucnonb3oBaTb ykazaHHoe UL / ytBepxaeHHoe UL MMHMManNbHO AOMYCTMMOE 3Ha4YeHUe HanpshkeHs U Toka NMMBo MCTOYHMK NUTaHUS
Knacca 2 c HanpsbkeHnem 24 B nocTosiHHOTO Toka U MakcMmarnbHOW curoi Toka 3 A.

D  ©WRIG IFM EOMKRE] IFE fRSSEE, N IFE ARSSE/AIBIRLNA 24 Vdc,
o YNIRFEAMER IFE IRSZAFAVIERN Tt IFM 320, MARBES— IFM ZOAIFEIRL 24 Vde,
o NIRRT IFM 0, MESBJRZRA 24 Vdc,
o FNER UL INFJHIER/NFOIFRBIEERRRIR, SREEFFEEEY 24 VDC, FERANET 3 A B9 2 KRR,
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ULP Connection / Raccordement ULP / Conexién del ULP / ULP-Verbindung /

Collegamento ULP / Ligagdo ULP / MoaknioyeHne ULP / ULP &}

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBELJOMJ/IEHME / ¥ &

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

o Never connect a Modbus-SL device to a
ULP RJ45 port.

o The IFM interface's ULP RJ45 ports,
are for ULP modules only.

e Any other use can damage the

IFM interface or the device connected to
the IFM interface.

o To check if a ULP module is compatible
with the IFM interface's ULP RJ45 ports,
refer to the ULP system user guide.
Failure to follow these instructions
can result in equipment damage.

RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS

e Ne raccordez pas d'appareils
Modbus-SL sur un port RJ45 ULP.

o Les ports RJ45 ULP de l'interface IFM
fonctionnent uniquement avec les modules
ULP.

e Toute autre utilisation peut endommager
l'interface IFM ou I'équipement raccordé a
l'interface IFM.

e Pour vérifier si un module ULP est
compatible avec les ports RJ45 ULP de
l'interface IFM, consultez le Guide
utilisateur du systeme ULP.

Le fait de ne pas suivre ces instructions
peut endommager I'équipement.

PELIGRO DE DANO AL EQUIPO

e No conecte nunca un dispositivo
Modbus-SL a un puerto ULP RJ45.

o Los puertos RJ45 ULP de la interfaz IFM
son Unicamente para médulos ULP.

o Cualquier otro uso puede dafar la interfaz
IFM o el dispositivo conectado a la interfaz
IFM.

e Para comprobar si un médulo ULP es
compatible con los puertos RJ45 ULP de la
interfaz IFM, consulte la Guia del usuario
del sistema ULP.

El incumplimiento de estas instrucciones
podria provocar dafos en el equipo.

GEFAHR VON MATERIALSCHADEN

e Verbinden Sie ein Modbus-SL-gerat
niemals mit einem ULP RJ45-Port.

o Die RJ45-ULP-Ports der IFM-Schnittstelle
sind ausschlieflich ULP-Modulen
vorbehalten.

o Jede andere Verwendung kann eine
Beschéadigung der IFM-Schnittstelle oder
des mit der IFM-Schnittstelle verbundenen
Gerats zur Folge haben.

o Informationen zur Konformitat eines
ULP-Moduls mit den RJ45-ULP-Ports der
IFM-Schnittstelle finden Sie im
Benutzerhandbuch des ULP-Systems.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Schaden an der Ausriistung
fiihren.

RISCHIO DI DANNI ALLE
APPARECCHIATURE

o Non collegare mai un dispositivo
Modbus-SL a una porta ULP RJ45.

e Le porte ULP RJ45 dell'interfaccia IFM
sono solo per moduli ULP.

e Un utilizzo diverso pud danneggiare
l'interfaccia IFM o il dispositivo collegato
all'interfaccia IFM.

e Per verificare la compatibilita di un
modulo ULP con le porte ULP RJ45
dell'interfaccia IFM, consultare la Guida
utente del sistema ULP.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare danni alle apparecchiature.

RISCO DE DANOS NO EQUIPAMENTO

e Nunca ligue um dispositivo Modbus-SL a
uma porta RJ45 ULP.

o As portas ULP RJ45 da interface IFM
destinam-se apenas para médulos ULP.

e Qualquer outra utilizagéo pode danificar a
interface IFM ou o dispositivo ligado a
interface IFM.

e Para verificar se um médulo ULP é
compativel com as portas RJ45 ULP da
interface IFM, consulte o Guia do utilizador
do Sistema ULP.

O nao cumprimento destas instrugoes
pode resultar em danos no equipamento.

OMACHOCTb NOBPEXOEHUA
OBOPYONOBAHUA

e 3anpeluaeTcs NoaknoYaTh yCTPOMNCTBO
Modbus-SL k nopty RJ45 ULP.

o MopTtbl RJ45 ULP nHTepdeiica IFM
npefHa3HayeHbl Tonbko ans mogynen ULP.
o Jllo6oe apyroe npumeHeHne MoxeT
NPUBECTM K NOBPEXAEHMIO NHTEepdelica
IFM nnu ycTpoicTea, NoaKMio4eHHOro K
nHTepdeiicy IFM.

o UT06LI NPOBEPUTL, COBMECTUM NN MOAY b
ULP ¢ noptamu ULP RJ45 nHTtepdeiica
IFM, cm. pykoBoACTBO nonb3oBarens
cuctembl ULP.

HecoGniogeHne AaHHbIX MHCTPYKUWIA
MOXET NMPMBECTN K NOBPEXAEHUIO
o6opyaoBaHus.

54 = F107 N [eA i

o J190% Modbus-SL i&£ZEEE
ULP RJ45 #%0.

o IFM #2089 RJ45 ULP B4t ULP
TEHR(ER .

o EfFfBF, NIATEERIR IFM

RO SHERNSE.

o WEMA ULP HEHRETHES IFM
FEORY ULP RJ45 50, B&00 ULP
RFFAFIER.

g LRI s SR FIRIA.

ULP RJ45 Ports

TRV00880

Address Setting / Réglage de I’adresse / Ajuste de direccion / Adresseinstellung /
Impostazione dell'indirizzo / Definigées de endereco / YcTaHoBKa agpeca / L& H

Modbus address 01-99

4 5 ﬁG
3@7
—/ .

0

N
x10

8
9
4ﬂ5\ ,—6
7
(O
1~ 709
[

COM

w

N
x1

=

Modbus address

©+®=01

0 1

x10 x1

LV429375
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Modbus-SL 2-Wire Connection / Raccordement Modbus-SL 2 fils / Conexion de 2 hilos de

Modbus-SL / Modbus-SL 2-Draht-Verbindung / Connessione Modbus-SL 2 cavi / Ligagao

Modbus-SL de 2 fios / 2-nposoaHoe noakniodeHne Modbus-SL / Modbus-SL 2 Z&Hlh%ER:

en Connection of a Modbus-SL Master to a Single IFM with T-junction RJ45 Modbus
fr Connexion d’un maitre Modbus-SL a un seul IFM avec un Té de dérivation Modbus RJ45

es Conexion de un maestro Modbus-SL a un solo IFM con conexién T de Modbus RJ45

de Verbindung eines Modbus-SL Master zu einer einzelnen IFM per T-Verbindung RJ45 Modbus

it Connessione di un master Modbus-SL ad un singolo IFM tramite connessione a T Modbus RJ45
pt Conexao de um Modbus-SL Master a um tnico IFM com RJ45 Modbus de jungdoem T

ru NMoakntoyeHue rnaBHoro ycrponcresa Modbus-SL k oaHomy IFM ¢ TponHukom RJ45 Modbus

zh 1§ Modbus-SL EIGEEFRE T = RJ45 Modbus RYEEA IFM

4 D1
5 DO
8 OVL
£ shield

GD A Modbus-SL RJ45 port
B T-junction RJ45 Modbus

Port Modbus-SL RJ45
Té de dérivation Modbus

GD A Puerto RJ45 de Modbus-SL
B Conexiones T de Modbus RJ45 B

Modbus-SL RJ45-Port
T-Verbindung RJ45 Modbus

0 03m VW3A8306TF03 e 0.3m VW3A8306TFO03 ©0.3m VW3A8306TFO3 ©0.3m VW3A8306TFO3
e1m VW3A8306TF10 e1m VW3A8306TF10 e1m VW3A8306TF10 e1m VW3A8306TF10

C Modbus termination 120 Q C Terminaison de ligne Modbus 120 Q C Terminacion Modbus de 120 Q C Modbus-Terminierung120 Q
(VW3A8306RC) (VW3A8306RC) (VW3A8306RC) (VW3A8306RC)

D Cable to Modbus-SL master D Cable vers le maitre Modbus-SL D Cable a maestro Modbus-SL D Kabel zum Modbus-SL Master

@ A Porta RI45 Modbus-SL () A Porta RJ45 do Modbus-SL @D A nopr RJ45 Modbus-SL @) A Modbus-SL RJ45 3401

B Modbus RJ45 giunzione a T B Jungdo em T RJ45 Modbus B Tpoittmk RJ45 Modbus B T#0 RJ45 Modbus £245
0 0.3m VW3A8306TF03 ®03m VW3A8306TF03 e 03m VW3A8306TF03 0 0.3k VWB3A8306TF03
e1m VW3A8306TF10 e1m VW3A8306TF10 e1m VW3A8306TF10 o 1K VW3A8306TF10

C Terminazione Modbus 120 Q C Terminagdo Modbus 120 Q C OkoHeuHoe ycTporcTtso Modbus Ha 120 Q C Modbus ##£&iHF 120 Q
(VW3A8306RC) (VW3A8306RC) (VW3A8306RC) (VW3A8306RC)

D Cavo per master Modbus-SL D Cabo para Modbus-SL principal D KaGenb k rnasHomy yctporctsy Modbus-SL D %38 Modbus-SL 94

en Connection of a Modbus-SL Master to a Single IFM with RJ45 to Open Connector Modbus Adapter

fr Connexion d’un maitre Modbus-SL a un seul IFM avec un adaptateur Modbus RJ45-Connecteur ouvert
es Conexion de un maestro Modbus-SL a un solo IFM con RJ45 a adaptador Modbus con conector abierto
de Verbindung eines Modbus-SL Master zu einer einzelnen IFM per RJ45 an Modbus-Adapter mit offenem
Steckverbinder
it Connessione di un master Modbus-SL a un singolo IFM tramite adattatore Modbus da RJ45 ad Open Connector
pt Conexdo de um Modbus-SL Master a um unico IFM com RJ45 para o Adaptador Modbus com Conector Aberto
ru NMoagkntoyeHmne rmaBHoro ycrponctea Modbus-SL k ogHomy IFM ¢ nepexogHukom RJ45 — Modbus ¢
pa3beMoM OTKpLITOro Tuna

zh ¥ Modbus-SL Ei5iEEZERE RI45-FiE0EESE Modbus iEHECEEHIEAS IFM

TX+=D1/B/PB’
TX-=DO/A/A’

4 D1
5 DO
8 OVL

£F Shield

it

7 mm 0,2-1,5 mm? | 0,8 Nem
0.27in.| 24-16 AWG |7 Ib-in.
@D A Modbus-SL RJ45 port @D A Port Modbus-SL RJ45 @D A Puerto RJ45 de Modbus-SL G A Modbus-SL RJ45-Port
B RJ45 to open connector B Adaptateur Mobus RJ45-Connecteur B RJ45 a adaptador Modbus con B RJ45 an Modbus-Adapter mit offenem

Modbus adapter (LV434211)

C Modbus termination 120 Q
(VW3AB8306DRC)

@D A Porta Ry45 Modbus-sL

B Adattatore Modbus da RJ45 ad
Open Connector (LV434211)

C Terminazione Modbus 120 Q
(VW3A8306DRC)

ouvert (LV434211)

Terminaison de ligne Modbus 120 Q
(VW3AB8306DRC)

Porta RJ45 do Modbus-SL

RJ45 para o adaptador Modbus
com conector aberto (LV434211)
Terminagdo Modbus 120 Q
(VW3A8306DRC)

conector abierto (LV434211)
C Terminacion Modbus de 120 Q
(VW3AB8306DRC)
Mopt RJ45 Modbus-SL
B Mepexognuk RJ45 — Modbus ¢
pasbeMoM OTkpbITOro Tvna (LV434211)

C OkoHeuHoe ycTpoiicTBo Modbus Ha
120 Q(VW3A8306DRC)

Steckverbinder (LV434211)

C Modbus-Terminierung120 Q

(VW3A8306DRC)

@) A Modbus-SL RJ45 #0]
B RU5-FIELERS Modbus JERLEE

(Lv434211)

C Modbus #£&iHF 120 Q

(VW3A8306DRC)
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8.3 en Connection of Modbus-SL Master to Several Isolated IFMs
fr Raccordement d'un maitre Modbus-SL a plusieurs IFM isolés
es Conexion de un maestro Modbus-SL a varios IFM aislados
de Verbindung eines Modbus-SL Master zu mehreren isolierten IFMs

it Connessione di un master Modbus-SL a piu IFM isolati
pt Ligagdo do Modbus-SL principal a varias IFM isoladas
ru NMopgknioveHne rnmaBHoro yctpomctBa Modbus-SL kK HeCKONbKMM n3onupoBaHHbIM IFM

zh 4§ Modbus-SL FiHiEEFIZ MRz IFM

4 D1
5 DO
8 OVL

£F Shield

@ A Cable to Modbus-SL master @ A Cable vers le maitre Modbus-SL @ A Cable a maestro Modbus-SL @ A Kabel zum Modbus-SL Master

B Modbus-SL RJ45 port B Port Modbus-SL RJ45 B Puerto RJ45 de Modbus-SL B Modbus-SL RJ45-Port

C T-junction RJ45 Modbus C Té de dérivation Modbus C Conexiones T de Modbus RJ45 C T-Verbindung RJ45 Modbus
e 03m VW3A8306TF03 ©03m VW3A8306TF03 ©03m VW3A8306TF03 ©03m VW3A8306TF03
e1m  VW3AB306TF10 e1m  VW3A8306TF10 e1m  VW3AB306TF10 e1m  VW3AB306TF10

D Modbus termination 120 Q D Terminaison de ligne Modbus 120 Q D Terminacion Modbus de 120 Q D Modbus-Terminierung 120 Q
(VW3A8306RC) (VW3A8306RC) (VW3A8306RC) (VW3A8306RC)

E Modbus-SL cable E Cable Modbus-SL E Cable Modbus-SL de E Modbus-SL-Kabek
©0.3m VW3A8306R03 ©03m VW3A8306R03 ©03m VW3A8306R03 ©03m VW3A8306R03
e1m  VW3A8306R10 e1m  VW3A8306R10 e1m  VW3A8306R10 e1m  VWB3A8306R10
e3m  VW3A8306R30 e3m  VW3A8306R30 e3m  VW3A8306R30 e3m  VW3A8306R30

F Modbus splitter block LU9GC3 F Répartiteur Modbus LUIGC3 F Repartidor Modbus LU9GC3 F Modbus-Verteilermodul LU9GC3

@ A Cavo per master Modbus-SL @ A Cabo para Modbus-SL principal @ A KaBerb Kk rnaBHOMY yCTpOCTBY GD A E#ZZ Modbus-SL FuhAIL4s

B Porta RJ45 Modbus-SL B Porta RJ45 do Modbus-SL Modbus-SL B Modbus-SL RJ45 i1

C Modbus RJ45 giunzione a T C Juncio em T RJ45 Modbus B Topt RJ45 Modbus-SL C THO RJ45 Modbus 45
©0.3m VW3A8306TF03 e03m VW3A8306TF03 C Tpoiinmk RJ45 Modbus ® 0.3 VW3A8306TF03
e1m  VW3A8306TF10 e1m  VW3A8306TF10 ®0.3m VW3A8306TFO3 e 1 VW3A8306TF10

D Terminazione Modbus 120 Q D Terminagéo Modbus120 Q ®1m  VW3ABS06TF10 D Modbus % 120 Q
(VW3A8306RC) (VW3A8306RC) D OxoHeyHoe ycTpoiictBo Modbus Ha 120 Q (VW3A8306RC)

E Cavo Modbus-SL E Cabo Modbus-SL (VW3AB306RC) E Modbus-SL £4%
©03m VW3A8306R03 ©0.3m VW3A8306R03 E KaGens Modbus-SL © 0.3 ¥ VW3A8306R03
e1m  VW3A8306R10 e1m  VW3A8306R10 ©0.3m VW3A8306R03 o1 VW3A8306R10
e3m  VW3A8306R30 e3m  VW3A8306R30 e1m  VW3AB306R10 ©3 ¥ VW3A8306R30

F Base di collegamento F Hub Modbus LUIGC3 e3m  VW3A8306R30 F Modbus £££538 LUIGC3
Modbus LU9GC3 F Modbus KoHueHTpaTtop LUIGC3
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8.4 en Connection of a Modbus-SL Master to Several Stacked IFM
fr Raccordement d'un maitre Modbus-SL a plusieurs IFM couplés
es Conexion de un maestro Modbus-SL a varios IFM apilados
de Verbindung eines Modbus-SL Master zu mehreren zusammen angeordneten IFMs

it Connessione di un master Modbus-SL a piu IFM impilati
pt Ligacdo de um Modbus-SL principal a varias IFM empilhadas
ru NMoakniovyeHue rnaBHoro ycrponcrea Modbus-SL k Heckonbkum IFM B cTeke

zh 4§ Modbus-SL FiLiEiEIZS M Mgt IFM

4 D1
5 DO
8 OVL
£ Shield
@ A Cable to Modbus-SL master 0 A Cable vers le maitre Modbus-SL @ A Cable a maestro Modbus-SL GD A Kabel zum Modbus-SL Master
B Modbus-SL RJ45 port B Port Modbus-SL RJ45 B Puerto RJ45 de Modbus-SL B Modbus-SL RJ45-Port
C Modbus termination 120 Q C Terminaison de ligne Modbus 120 Q C Terminacion Modbus de 120 Q C Modbus-Terminierung120 Q
(VW3A8306RC) (VW3A8306RC) (VW3A8306RC) (VW3A8306RC)
ﬁ’ A Cavo per master Modbus-SL @ A Cabo para Modbus-SL principal @ A KaGernb k rnaBHoMy yCTpOCTBY GD A &R Modbus-SL FifHIZ4s
B Porta RJ45 Modbus-SL B Porta RJ45 do Modbus-SL Modbus-SL B Modbus-SL RJ45 %[
C Terminazione Modbus 120 Q C Terminagao Modbus 120 Q B Mopr RJ45 Modbus-SL C Modbus JE£5%F 120 Q
(VW3A8306RC) (VW3A8306RC) C OxoHeuHoe ycTpolicTeo Modbus Ha (VW3A8306RC)

120 Q (VW3A8306RC)
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Communication Architecture / Architecture de communication / Arquitectura de comunicacién /
Kommunikationsarchitektur / Architettura di comunicazione / Arquitectura de comunicagao /

ApxuTekTypa cessu | B354

(AFDM128 (LV434128)
(B)FDM121 (TRV00121)

@Drawout MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3
@Fixed MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3

(MEIFE (Lv851001)

Ethernet

@ULP termination (TRV00880)

(©IFE (Lv434001) (DMasterPact NT/NW (©) ULP cord Ethernet
@IFE server (LV434002) @ComPacT NS630b-3200 / PowerPacT P-, R-Frame ® BCM ULP cord Modbus-SL
@IFM (LV434000) @ComPacT NSX / PowerPacT H-, J-, L-Frame @ NSX cord
(F)10 (Lv434063) (LULP port module
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Commissioning / Mise en service / Puesta en servicio / Inbetriebnahme / Messa in

servizio / Comissionamento / Beopg B akcnnyaTauwmio / it

D 1. Connect the intelligent modular unit (IMU) modules together.
2. Supply the IMU communication interface with 24 Vdc.
3. Press the 10 module Test/Reset button for 1 to 5 seconds.
4. Check that all the ULP modules in the IMU react:
e the ULP status LED flashes on the IO module, on the IFM or IFE
e the screen flashes for 15 seconds on the FDM121 display, on the

L-frame circuit breaker, on the MicroLogic P/H trip units in the

0 1. Raccordez ensemble les modules de I'unité fonctionnelle intelligente (UFI).
2. Alimentez l'interface de communication de I'UFI en 24 Vcc.
3. Appuyez sur le bouton Test/Reset du Module 10 pendant 1 a 5 secondes.
4. Controlez que tous les modules ULP de I'UFI réagissent :
e Le LED d'état ULP clignote sur l'interface IFM et sur le module d'entrée/sortie 10
e L'écran clignote durant 15 secondes sur I'afficheur FDM121, sur les déclencheurs MicroLogic

MicroLogic 5/6/7 trip units in the ComPacT NSX and PowerPacT H-, J-, 5/6/7 des disjoncteurs ComPacT NSX et PowerPacT de type H, J et L, sur les unités de contréle

MicroLogic P/H des disjoncteurs MasterPact NT/NW, ComPacT NS et PowerPacT de type P et R,

MasterPact NT/NW, ComPacT NS and PowerPacT P-, R-frame circuit et sur les unités de controle MicroLogic X du disjoncteur MasterPact MTZ.

breakers, and on the MicroLogic X trip units in the MasterPact

MTZ circuit breaker.

Note: The screen of the MicroLogic A/E trip units in the MasterPact
NT/NW, ComPacT NS and PowerPacT P-, R-frame circuit
breakers does not flash during this check.

Remarque : L'écran des unités de controle MicroLogic A/E des disjoncteurs MasterPact
NT/NW, ComPacT NS et PowerPacT de type P et R ne clignote pas durant
cette vérification.

@ 1. Conecte entre si los médulos de la unidad modular inteligente (IMU).
2. Alimente la interface de comunicacion de la IMU con 24 VCC.
3. Pulse el boton Test/Reset del Médulo 10 entre 1y 5 segundos.
4. Compruebe que todos los médulos ULP de la IMU reaccionan:
e el LED ULP parpadea en el Médulo 10 del médulo IFM o IFE
e la pantalla parpadea durante 15 segundos en el FMD121, en las unidades de control
MicroLogic 5/6/7, en el interruptor automatico de PowerPacT H-, J-, L-frame y ComPacT NSX,
en las unidades de control MicroLogic P/H en los interruptores automaticos de MasterPact
NT/NW, ComPacT NS y PowerPacT P-, R-Frame, y en las unidades de control MicroLogic X en
los interruptores automaticos MasterPact MTZ.
Nota: la pantalla de las unidades de control MicroLogic A/E en los interruptores automaticos
de MasterPact NT/NW, ComPacT NS y PowerPacT P-, R-Frame no parpadeara durante
N esta comprobacion.

(‘ GB 1. Verbinden Sie die Module der intelligenten Modulareinheit (Intelligent Modular Unit; IMU).

2. Versorgen Sie die IMU-Kommunikationsschnittstelle mit 24 VDC.

3. Driicken Sie fiir 1 bis 5 Sekunden auf die IO-Modul-Test- bzw. Reset-Taste.

4. Vergewissern Sie sich, dass alle ULP-Module in der IMU reagieren:

e Die ULP-LED blinkt am 10-Modul, IFM oder IFE.

o Bildschirm blinkt 15 Sek. lang am FDM121-Display, an den MicroLogic 5/6/7-Ausléseeinheiten

der ComPacT NSX- und PowerPacT H-, J-, L-Frame-Leistungsschalter, an den MicroLogic

P/H-Steuereinheiten der MasterPact NT/NW-, ComPacT NS- und PowerPacT P-,

R-Frame-Leistungsschalter sowie an den MicroLogic X-Steuereinheiten der MasterPact

MTZ-Leistungsschalter.

Hinweis: Der Bildschirm an den MicroLogic A/E-Steuereinheiten der MasterPact NT/NW-,
ComPacT NS- und PowerPacT P-, R-Frame-Leistungsschalter blinkt wahrend
dieser Priifung nicht.

‘I’ 1. Collegare i moduli dell'unita modulare intelligente (IMU) tra loro.
2. Alimentare l'interfaccia di comunicazione della IMU con 24 Vdc.
3. Premere il pulsante di test/reset dell'Modulo 10 per 1 - 5 secondi.
4. Verificare che tutti i moduli ULP della IMU reagiscano:
e il LED ULP lampeggia sull'Modulo 10, sull'lFM o sull'lFE
e la schermata lampeggia per 15 secondi sul display FDM121, sulle unita di sgancio MicroLogic
5/6/7 nei sezionatori ComPacT NSX e PowerPacT H-, J-, L-frame e sulle unita di controllo
MicroLogic P/H nei sezionatori MasterPact NT/NW, ComPacT NS e PowerPacT P-, R-frame e sulle
unita di controllo MicroLogic X nel sezionatore MasterPact MTZ.
Nota: La schermata delle unita di controllo MicroLogic A/E nei sezionatori MasterPact NT/NW,

ComPacT NS e PowerPacT P-, R-frame non lampeggia durante questo controllo.

@ 1. Ligue os médulos da unidade modular inteligente (IMU - Intelligent Modular Unit) entre si.
2. Forneca a interface de comunicagao IMU com 24 VCC.
3. Pressione o bot&o reiniciar/de teste do Moédulo 10 durante 1 a 5 segundos.
4. Certifique-se de que todos os médulos ULP na IMU reagem:
e 0 LED de ULP cintila no Médulo 10, no IFM ou IFE
@ 0 ecra pisca durante 15 segundos no visor FDM121, nas unidades de disparo MicroLogic
5/6/7 nos disjuntores ComPacT NSX e PowerPacT com as estruturas H, J, L e nas unidades de
controlo MicroLogic P/H no MasterPact NT/NW nos disjuntores do circuito com as estruturas
P e R MasterPact, ComPacT NS e PowerPacT e nas unidades de controlo MicroLogic X no
disjuntor MasterPact MTZ.
Nota: O ecra das unidades de controlo MicroLogic A/E nos disjuntores com estruturas P e
R MasterPact NT/NW, ComPacT NS e PowerPacT ndo piscam durante esta verificagéo.

@ 1. Mopkniounte nHTennektyansHole mogymu (IMU) apyr k apyry.

2. UHTepdeic cesian IMU gormkeH nuTaTbCcst OT MCTOYHMKA NOCTOSIHHOTO Toka Ha 24 B.

3. HaxxmuTe v yaepxwuBaiite kHonky Test/reset Ha Mogynb 10 oT 1 fo 5 cekyHa.

4. Y6epuTech, 4to Bce moaynu ULP B coctaBe IMU oTknukatoTcs:

e Ha Moayneb |10, yctpoiictee IFE unu IFM roput nHamkatop cuctemsl ULP;

@ 3KpaH muraeT B TeveHune 15 cekyHp Ha pa3mblikatensx aucnnes FDM121, MicroLogic 5/6/7 B

aBToMaTax 3awmTbl Lenn ComPacT NSX u PowerPacT H-, J-, L-Frame, a Takke Ha 6nokax

ynpasnenusi MicroLogic P/H B aBTomaTtax 3awmthl Lenun MasterPact NT/NW, ComPacT NS n

PowerPacT P-, R-Frame, a Takxe Ha 6riokax ynpaBneHusi B aBToMartax 3awuTbl Lenu

MasterPact MTZ.

MpumeuaHue. SkpaH 6nokos ynpasnexus MicroLogic A/E B aBTomMaTax 3aLumThl Lienu
MasterPact NT/NW, ComPacT NS n PowerPacT P-, R-Frame Bo Bpemsi aTon
NpoBEepKu He MUraeT.

@D 1. FEEERET (IMU) EHRERE—IE,
2. {883 24 Vdc 7 IMU @fSiECfites,
3. 1&%ME 10 &R /SRR 1 E 57,
4. 188 IMU FRIFFE ULP RHLESE FFIR L :
o ULP LED $57RIT5E1E 10 18R _EINKK, SARBTE IFM 8% IFE £k,
o £ FDM121 B7=88 b, ComPacT NSX #] PowerPacT H, J. L BU#NZesHTEREEHH
MicroLogic 5/6/7 Bi¥18asT £, LK MasterPact NT/NW, ComPacT NS #1 PowerPacT P, R
BUHZRECHTER R PAY MicroLogic P/H =685t £, LURTE MasterPact MTZ BrE&ERAY
MicroLogic X $&HETT £, BRI 15 708,
JEE: MasterPact NT/NW, ComPacT NS ] PowerPacT P, R B 2R ri&eehAY

MicroLogic A/E #ZHIB T RRELEE R AR,
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ULP Status LED / LED d'état ULP / Indicador LED de estado del ULP / ULP-Status-LED /

LED di stato ULP / LED de estado de ULP / CBeTtoauon coctosinusi ULP / ULP JRSIERKT
LeEpX) ®
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Mode Action Mode Action
Nominal None Nominal Aucune
Conflict Remove extra ULP module Conflit Retirez le module ULP supplémentaire
Degraded Replace IFM at the next maintenance Dégradé Remplacez I'IFM lors de la prochaine
operation opération de maintenance
Test None Test Aucune
Non critical firmware discrepancy |Upgrade firmware at the next maintenance Discordance non critique au Remplacez le firmware lors de la prochaine
operation niveau du firmware opération de maintenance
Non critical hardware discrepancy|Replace IFM at the next maintenance Discordance non critique au Remplacez I'lFM lors de la prochaine
operation niveau du matériel opération de maintenance
Configuration discrepancy Install missing features Discordance au niveau de la Installez les fonctionnalités manquantes
Critical firmware discrepancy Use EcoStruxure Power Commission software configuration
to check the firmware and hardware compatibility Discordance critique au niveau Utiliser le logiciel EcoStruxure Power
Critical hardware discrepancy and follow the recommanded actions du firmware Commission pour vérifier la compatibilité du
Stop Replace IFM Discordance critique au niveau micrologiciel et du matériel, et suivez les actions
Power OFF Check power supply du matériel recommandées
Arrét Remplacez I'lFM
Mode Accion Mise hors tension Vérifiez I'alimentation
Nominal None (Ninguna)
Conflicto Extraer el modulo ULP adicional Modus MaBnahme
Degradado Sustituir el médulo IFM en la proxima Nominal Keine
operacién de mantenimiento Konflikt Entfernen Sie das zusatzliche ULP-Modul.
Test None (Ninguna) Eingeschrankt Ersetzen Sie den IFM bei der nachsten
Sin discrepancia del firmware Actualizar el firmware en la proxima Wartung.
critica operacién de mantenimiento Test Keine
Sin discrepancia del hardware Sustituir el médulo IFM en la proxima Nicht-kritische Firmware- Aktualisieren Sie die Firmware bei der
critica operacién de mantenimiento Diskrepanz nachsten Wartung.
Discrepancia de configuracion Instalar las caracteristicas que faltan Nicht-kritische Hardware- Ersetzen Sie den IFM bei der nachsten
Discrepancia del firmware critica |Use el software EcoStruxure Power Commission Diskrepanz Wartung.
Discrepancia del hardware critica |Para comprobar la compatibilidad del firmware y Konfigurationsdiskrepanz Installieren Sie die fehlenden Funktionen

del hardware y siga las acciones recomendadas Kritische Firmware-Diskrepanz ~ [Verwenden Sie die Inbetriebnahmesoftware

ee 0 0000 ool |es dos oo 0 odegee coo 0|00 e oed)esoes e o0 eoed
o6 oe\o\eoe\o\ee@ o6 cogo oo ouollee ooo o olpoveHes e o oo oo

Detener Sustituir el médulo [FM Kritische Hardware-Diskrepanz ~ |EcoStruxure Power, um die Firmware- und
Apagado Comprobar la alimentacion eléctrica Hardwarekompatibilitat zu Gberpriifen und die
— - empfohlenen Arbeitsschritte auszufiihren
MOd?I'ta Azione Stopp IFM ersetzen
Nominale Nessuna __ Ausgeschaltet Uberpriifen Sie die Stromzufuhr
Conflitto Rimuovere il modulo ULP in piu
Danneggiato Sostituire I'TFM al prossimo intervento Modo Accao
di manutenzione Nominal Nenhuma
Test Nessuna Confiito Retire 0 modulo ULP adicional
Discrepanza firmware non critica |Aggiornare il firmware al prossimo intervento Degradado Substitua o IFM na proxima operagéo de
di manutenzione manutenco
Discrepanza hardware non critica [Sostituire I''FM al prossimo intervento Teste Nenhuma
di manutenzione - Py - = - - — =
Discrepanza di configurazione Installare le funzioni mancanti E:;;r:panma de firmware néo gz;'i:z: gglrmware na proxima operagao de
Discrepanza firmware critica Utilizzare il software EcoStruxure Power Discrepancia de hardware nao Substituago IFM na proxima operacao de
Discrepanza hardware critica ?ommlssmﬂ pzr verificare Ig colmpayllbllta liat critica manutengio
irmware e hardware e seguire le azioni consigliate - Yo - = —
Arresto Sostituire FIEM D!screpailnc!a de clonf|gura<;a'c? Instale as caracteristicas em falta _
Dispositivo spento Controllare Falimentazione eletirica D!screpe}nc!a de firmware crltyul:a Use o sqftware EcoStrqure Power pomm|55|on
Discrepancia de hardware critica | para verificar a compatibilidade do firmware e do
Pexum DNeictBue hardware e siga as agbes recomendadas
HomuHanbHbIn Her Paragem _ Sub_s_titua o IFM . _
KOHNKTHbIN CHUMUTE [AONONHUTENbHBIN MOy ULP Alimentagdo DESLIGADA Verifique a fonte de alimentagéo
YXyALEeHHbI 3ameHwnTe yCTPOMCTBO NpyW CreayoLem £ —
ceaHce TeXHNYecKoro obenyxuBaHus _1% T;";{'E
MpoBepka Het AN G
HekputnyHoe HecootBeTCcTBME  |BbinonHuTe 06HOBRNEHUE BCTpoeHHoro MO EES ERZRE ULP &R
BCTPOEHHBIX NPOrpamMm NP1 NPOBEAEHUM CrIeaYIOLLErO £33 TRUEIFRSER IFM
TEXHWNYeCKoro ob6cnyxmBaHNs BN b
nevonTon obopygonoru |comeb Term-GONOTo oBemMEI = i 2 AL R il
Y <
HecootBeTcTBMe HacTpoek YcTaHoBUTE HepocTarLme hyHKLUN aé?égﬁﬁﬁ ;Eﬁigéﬁﬁ IFM
KpuTuaHoe HecooTBeTcTBME [lns NpoBEpKN COBMECTUMOCTY NPOLLNBKYA U SRR &M Ecost 5 P c
BCTPOEHHbIX Nporpamm obopynosaHus ncnonbayiTte MO EcoStruxure % #F*Ac%)@ﬁ);ﬁ%{;%,e[ﬁomm|SS|on
KpuTiiHoe HecooTeeTCTBMe Power Commission 1 BbInonHsiiTe R HRE ?‘F)\ *E}ELLIM?H Ll YAl =
3rieMeHTOB 060pyoBaHUS pekomeHayemble [eiicTBus ELF &6 IEM AT
OcTaHoBKa 3ameHwTe yctporictso IFM E.’}?fEE, ERE
OTKMIOYEHVE NMUTAHUA [poBepbTe NuTaHue LEBIR
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